
















Телекоммуникационный шкаф

Условные обозначения:

20лк

гр.13,14,15

2

от ЩР1

гр.15

гр.13 гр.13

гр.13

гр.13

гр.13

2

2

2

1

1

2

2

2

гр.13

2

2

2 2

2

гр.14

гр.14



Р

Изм.   Кол.уч.  Лист   №док.   Подпись    Дата

Стадия    Лист     Листов

7

План распределительной сети

2
1

3 4 5 6

7

8

14

15

16

17

9
10

11 12

13

1

2

3-6

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,

Торговый зал 1

Витрины

78,7

94,0

34,1

Экспликация помещений

7

8

9

Мастерская

Санузел для посетителей

Зона отдыха

17,0

1,8

12,8

м²

10

11

12

13

14

15

16

17

Торговый зал 2

Касса

Рабочий кабинет 1

Рабочий кабинет 2

Подсобное помещение

Кухня-столовая

Душевая для сотрудников

Санузел для сотрудников

Входное пространство6,5

25,9

18,5

4,0

13,2

2,1

1,8

14,3

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

ЩР2

ЩР1

Капитальный ремонт помещений под магазин велосипедов
по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д. 13

ООО "Моспроект-Инжиниринг"

Электроосвещение и силовое
электрооборудование

ЩР2-н1

Вебер Е.А. 09.16
Жидков С.Н. 09.16

09.16Жидков С.Н.

09/2016-ЭМО

ВРУ

Щит автоматики

на мезонин

гр.15 (телекомм. шкаф)
в подвал



Р

Изм.   Кол.уч.  Лист   №док.   Подпись    Дата

Стадия    Лист     Листов

8

План расположения сети рабочего
освещения 1 этажа

светодиодная подсветка
в ступенчатой витрине

для велосипедов

22

1

3

4

5

678

10

9

12

11

13

109

12

11

14
15
16

17
18
19

19

20

16

15
15

17

17

1818 18

21 171717

Условные обозначения:

Накладные споты на направляющих

Подвесной светильник/люстра

Точечный встраиваемый светильник

Светодиодная лента

Подвесной линейный светильник

Одноклавишный выключатель  скрытой установки IP20

Двухклавишный выключатель скрытой установки IP20

Трехклавишный выключатель скрытой установки IP20

Точечный накладной светильник

Потолочный светильник 60х60

20 21

2
1

3 4 5 6

7

8

14

15

16

17

9

10

11
12

13

Настенно-потолочный антивандальный светильник IP65

20

на мезонин

1

2

3-6

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,

Торговый зал 1

Витрины

78,7

94,0

34,1

Экспликация помещений

7

8

9

Мастерская

Санузел для посетителей

Зона отдыха

17,0

1,8

12,8

м²

10

11

12

13

14

15

16

17

Торговый зал 2

Касса

Рабочий кабинет 1

Рабочий кабинет 2

Подсобное помещение

Кухня-столовая

Душевая для сотрудников

Санузел для сотрудников

Входное пространство6,5

25,9

18,5

4,0

13,2

2,1

1,8

14,3

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Бра над раковиной

75лк
300лк

300лк

150лк

50лк

50лк

50лк

300лк 300лк

300лк

300лк

200лк200лк

200лк 200лк 200лк 200лк

678

Капитальный ремонт помещений под магазин велосипедов
по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д. 13

ООО "Моспроект-Инжиниринг"

Электроосвещение и силовое
электрооборудование

Схема расположения розеток и
выключателей света возле дверных
проемов и проходов (если не указано иное)

пола

150 150

25
0

75
0

дверной проем /

уровень чистого

проход / угол

гр1

гр1

гр1

гр1гр1

гр1

гр1

гр1

гр2

гр2

гр2

гр3

гр4 гр4
гр4

гр4гр4 гр4

гр4

гр5,6

гр4

Вебер Е.А. 09.16
Жидков С.Н. 09.16

09.16Жидков С.Н.

09/2016-ЭМО

ЩР1

Трехклавишный переключатель скрытой установки IP20

выключатели

розетки

22

22

6

7

8

2121
21

21

5

5

3

13

13

12

12

11 11

9 10

223

23

 Проводка в ПНД трубе

гр 13
в подвал

общего света
выключатель

гр*

гр*



Р

Изм.   Кол.уч.  Лист   №док.   Подпись    Дата

Стадия    Лист     Листов

9

План расположения сети рабочего
освещения мезонина

вид на 1-ый этаж

54

4

5

2 2

выключатель,
встроенный
в корпус мебели

5

Накладные споты на направляющих

Подвесной светильник/люстра

Точечный накладной светильник

Условные обозначения:

Одноклавишный выключатель

Двухклавишный выключатель

Трехклавишный выключатель

5

с 1 этажа

1 2 3 4

55

55 555 55

2

1

3 4 5 6

1

2

3

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,

Торговый зал 1

Примерочная 1

75,9

77,5

1,8

Экспликация помещений

4

5

6

1,8

1,8

1,8

м²

Торговый зал 2

Примерочная 2

Примерочная 3

Примерочная 4

300лк

300лк

300лк300лк300лк 300лк

Капитальный ремонт помещений под магазин велосипедов
по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д. 13

ООО "Моспроект-Инжиниринг"

Электроосвещение и силовое
электрооборудование

гр5
гр5

22
гр5гр5

гр5

гр6

гр6

гр6

гр6

гр6

гр6

гр5,6

Вебер Е.А. 09.16
Жидков С.Н. 09.16

09.16Жидков С.Н.

09/2016-ЭМО

3 3

5

 Проводка в ПНД трубе

3 3



Р

Изм.   Кол.уч.  Лист   №док.   Подпись    Дата

Стадия    Лист     Листов

10

План расположения сети
эвакуационного освещения

1 этажа

2
1

3 4 5 6

7

8

14

15

16

17

9
10

11
12

13

А

А

А

А

А

АА

А

5лк

5лк

А

А

А

А

5лк

А А

А

на мезонин

Условные обозначения:

А  Светильник с блоком аварийного питания

 Светоуказатель "Выход"

 Светоуказатель "Выход налево"

А

 Светоуказатель "Выход направо"

1

2

3-6

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,

Торговый зал 1

Витрины

78,7

94,0

34,1

Экспликация помещений

7

8

9

Мастерская

Санузел для посетителей

Зона отдыха

17,0

1,8

12,8

м²

10

11

12

13

14

15

16

17

Торговый зал 2

Касса

Рабочий кабинет 1

Рабочий кабинет 2

Подсобное помещение

Кухня-столовая

Душевая для сотрудников

Санузел для сотрудников

Входное пространство6,5

25,9

18,5

4,0

13,2

2,1

1,8

14,3

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Капитальный ремонт помещений под магазин велосипедов
по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д. 13

ООО "Моспроект-Инжиниринг"

Электроосвещение и силовое
электрооборудование

гр2А

гр1А

гр1А

гр1Агр1А

гр1А

гр1А
гр1А

Вебер Е.А. 09.16
Жидков С.Н. 09.16

09.16Жидков С.Н.

09/2016-ЭМО

ЩР1

 Проводка в ПНД трубе

гр1А



Р

Изм.   Кол.уч.  Лист   №док.   Подпись    Дата

Стадия    Лист     Листов

11

План расположения сети
эвакуационного освещения

мезонина

вид на 1-ый этаж

2

1

3 4 5 6

А А

5лк

5лкА

АА

А

А

А

А

А

с 1 этажа

1

2

3

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,

Торговый зал 1

Примерочная 1

75,9

77,5

1,8

Экспликация помещений

4

5

6

1,8

1,8

1,8

м²

Торговый зал 2

Примерочная 2

Примерочная 3

Примерочная 4

Капитальный ремонт помещений под магазин велосипедов
по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д. 13

ООО "Моспроект-Инжиниринг"

Электроосвещение и силовое
электрооборудование

гр2А

гр2А
гр2А

гр2А гр2А

Вебер Е.А. 09.16
Жидков С.Н. 09.16

09.16Жидков С.Н.

09/2016-ЭМО



Р

Изм.   Кол.уч.  Лист   №док.   Подпись    Дата

Стадия    Лист     Листов

12

План расположения розеточной
сети 1 этажа

для встроенного экрана
(по центру стены,
высоту уточнить дополнительно)
+1500

+1500

для встроенного экрана
(по центру стены,
высоту уточнить дополнительно)

36
0

36
0

1647 600 1677
200

1266600

1000

+1050

+1050

+1050

250

+1050

для телевизора
(по центру стены,
высоту уточнить дополнительно)
+2000

+950

650

+850 +850

ЩР

+1250

ТВ

ТВ

ТВ

на мезонин

ТВ

И

2
1

3 4 5 6

7

8

14

15

16

17

9 10

11

12 13

1

2

3-6

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,

Торговый зал 1

Витрины

78,7

94,0

34,1

Экспликация помещений

7

8

9

Мастерская

Санузел для посетителей

Зона отдыха

17,0

1,8

12,8

м²

10

11

12

13

14

15

16

17

Торговый зал 2

Касса

Рабочий кабинет 1

Рабочий кабинет 2

Подсобное помещение

Кухня-столовая

Душевая для сотрудников

Санузел для сотрудников

Входное пространство6,5

25,9

18,5

4,0

13,2

2,1

1,8

14,3

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Схема расположения розеток и
выключателей света возле дверных
проемов и проходов (если не указано иное)

пола

150 150

25
0

75
0

дверной проем /

уровень чистого

проход / угол

Капитальный ремонт помещений под магазин велосипедов
по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д. 13

ООО "Моспроект-Инжиниринг"

Электроосвещение и силовое
электрооборудование

гр7

гр7

гр7

гр7

гр7

гр8

гр8

гр8

гр8

гр9

гр9

гр9

гр10

гр10

гр10

гр11

гр1-1

гр1-1

гр1-1

Вебер Е.А. 09.16
Жидков С.Н. 09.16

09.16Жидков С.Н.

09/2016-ЭМО

ЩР1

выключатели

розетки

+1200

+1200

гр 14
в подвал



Р

Изм.   Кол.уч.  Лист   №док.   Подпись    Дата

Стадия    Лист     Листов

13

План расположения розеточной
сети мезонина

вид на 1-ый этаж

40
0 +1050

с 1 этажа

И

2

1

3 4 5 6

1

2

3

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,

Торговый зал 1

Примерочная 1

75,9

77,5

1,8

Экспликация помещений

4

5

6

1,8

1,8

1,8

м²

Торговый зал 2

Примерочная 2

Примерочная 3

Примерочная 4

Капитальный ремонт помещений под магазин велосипедов
по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д. 13

ООО "Моспроект-Инжиниринг"

Электроосвещение и силовое
электрооборудование

гр11

гр11

гр11

Вебер Е.А. 09.16
Жидков С.Н. 09.16

09.16Жидков С.Н.

09/2016-ЭМО

+6100

+3350

+3350

+6100+6100



Р

Изм.   Кол.уч.  Лист   №док.   Подпись    Дата

Стадия    Лист     Листов

15

План подключения
технологического оборудования

250

9
0

0

6
2

0

1250

Проектор
0,5 кВт

ЩР2

Н=2950мм

Холодильник
0,5 кВт

Стиральная машина
2,0 кВт
Н=50мм

Микроволновая печь
1,5 кВт
Н=1050мм

Вытяжка
0,2 кВт
Н=2900мм

Духовой шкаф
3,0 кВт
Н=50мм

Варочная панель
6,0 кВт
Н=50мм

2

1

3 4 5 6

7

8

14

15

16

17

9
10

11 12

13

1

2

3-6

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,

Торговый зал 1

Витрины

78,7

94,0

34,1

Экспликация помещений

7

8

9

Мастерская

Санузел для посетителей

Зона отдыха

17,0

1,8

12,8

м²

10

11

12

13

14

15

16

17

Торговый зал 2

Касса

Рабочий кабинет 1

Рабочий кабинет 2

Подсобное помещение

Кухня-столовая

Душевая для сотрудников

Санузел для сотрудников

Входное пространство6,5

25,9

18,5

4,0

13,2

2,1

1,8

14,3

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м²

Капитальный ремонт помещений под магазин велосипедов
по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д. 13

ООО "Моспроект-Инжиниринг"

Электроосвещение и силовое
электрооборудование

гр12

гр12

Вебер Е.А. 09.16
Жидков С.Н. 09.16

09.16Жидков С.Н.

09/2016-ЭМО

ЩР1

Н=250мм



Система уравнивания потенциалов

Р 16

Изм.   Кол.уч.  Лист   №док.   Подпись    Дата

Стадия    Лист     Листов

в здании

ГЗШ ВРУ

C2 C3

C1 - металлические трубы канализации, входящие в здание
С2 - металлические трубы водопровода, входящие в здание
С3 - металлические трубы отопления
С4 - металлические воздуховоды приточной и вытяжной вентиляции
С5 - сторонняя проводящая часть (подвесной потолок на металлическом каркасе)
С6 - сторонняя проводящая часть (перегородки из гипсокартонных листов
     на металлическом каркасе)
1 - нулевой защитный проводник
2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов (кабель ВВГнг 1х16)
3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов
     (кабель ВВГнг 1х4)
4 - заземляющий проводник (стальная полоса 40х4)

4

1

Для подключения защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов предусмотрена
главная заземляющая шина (РЕ-шина вводно-распределительного устройства ВРУ).
На дверце ВРУ должен быть нанесен знак    согласно ПУЭ п. 1.7.119.
Главную заземляющую шину (ГЗШ) присоединить к существующему наружному заземляющему устройству
в двух местах стальной полосой 40х4.
У мест ввода заземляющих проводников в здание должен быть предусмотрен опознавательный знак
(п. 1.7.118 ПУЭ).
При отсутствии наружного заземляющего устройства выполнить его в земле сталью полосовой 40х4
на глубине 0,5 м. К наружному заземляющему устройству приварить 2 вертикальных заземлителя из
угловой стали 50х50х5 (L=2,5 м). Расстояние между вертикальными заземлителями 5,0 м.
Проектируемое наружное заземляющее устройство проложить в земле с учетом существующих комму-
никаций.

1
1 этаж

C1

2

PE ЩР1

C4

ШДУП
душевая

2 2

33

4

40х4

50х50х5

5,0м

3

C6

C5

санузлы,

PE ЩР2

3

C6

C5

3

Капитальный ремонт помещений под магазин велосипедов
по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д. 13

ООО "Моспроект-Инжиниринг"

Электроосвещение и силовое
электрооборудование

ввод1

1

~0,4кВ
ввод2

~0,4кВ

Вебер Е.А. 09.16
Жидков С.Н. 09.16

09.16Жидков С.Н.

09/2016-ЭМО



Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Р 4

Изм.   Кол.уч.  Лист   №док.   Подпись    Дата

Стадия    Лист     Листов

Примечания    Масса
единицы,кг

98

  Коли-
чество

Единица
измере-
   ния

765

Код оборудова-
ния, изделия,
материала.

4

            Тип, марка,

       опросного листа

3

обозначение документа

21

                    Наименование и техническая
характеристика

Позиция Завод-изготовитель

1

1

3

Светильник светодиодный, потолочный, 6х3,5 Вт, 60х60 мм "ФИФФЛАРЮД" компл

Шкаф распределительный ~380/220 В, 50 Гц, навесной, с трехполюс- ЩР11компл

ным вводным автоматом S203 C20А "АВВ"

14

- однополюсный S201 C10А "АВВ" - 10 шт.

- однополюсный S201 С16А "АВВ" - 3 шт.

- трехполюсный S203 С16А "АВВ" - 2 шт.

Шкаф распределительный ~380/220 В, 50 Гц, навесной, с трехполюс- ЩР21комплЩРн-36з-1 36 УХЛ3 Компания "ИЭК",

г. Москваным вводным автоматом S203 С25А "АВВ"

- однополюсный S201 С16А "АВВ" - 2 шт.

Компания "ИЭК",

г. Москва

ЩРн-36з-1 36 УХЛ3

Возможна замена на оборудование с аналогичными характеристиками

- трехполюсный S203 С16А "АВВ" - 2 шт.

Капитальный ремонт помещений под магазин велосипедов
по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д. 13

09/2016-ЭМО.С

ООО "Моспроект-Инжиниринг"

Электроосвещение и силовое
электрооборудование

Вводно-распределительное устройство с двумя счетчиками 1компл ВРУВРУ-21Л-(80+80)-201

Меркурий 236 ART-02-RS, ~3х220/380В; 5-100 А; класс точности 1,0

ООО "Лидер Электрик",

г. Екатеринбург

2

4

5

6

7

Спот светодиодный накладной на направляющих, 15 Вт, Е14 "Elvan" компл 10612573

8

Светильник светодиодный точечный встраиваемый, 12 Вт, Е14

decoracion.ru

компл 10

9

Светильник светодиодный точечный накладной, 15 Вт, Е14

"Elvan"

компл 50

41309289

Светильник подвесной линейный 26 Вт, 4000К, длиной 1000мм "EAGLE LED" компл 67

Светильник светодиодный подвесной люстра, 15 Вт 4110307003 decoracion.ru компл 2

Вебер Е.А. 09.16
Жидков С.Н. 09.16

09.16Жидков С.Н.

- однополюсный S201 C6А "АВВ" - 1 шт.



с встроенными АКБ, со знаком ПЭУ 010 "Выход" ТУ 3461-001-44919750-12

URAN 6523-4 LED

компл

с встроенными АКБ, со знаком ПЭУ 010 "Выход налево" ТУ 3461-001-44919750-12

URAN 6523-4 LED

компл 2

Компания "Световые 

технологии", г. Москва

с встроенными АКБ, со знаком ПЭУ 010 "Выход направо" ТУ 3461-001-44919750-12

URAN 6523-4 LED

компл 2

компл 26

3
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